
Montage der UK an die Rohbaudecke
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Rohbaudecke

Der Montagehaken wird beidseitig am GK Element

eingehangen. Dieser ist flexibel und kann dadurch kleinere

Toleranzen in der UK ausgleichen.
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Das GK - Element wird mit Hilfe der Haken einseitig in das

CD-Profil gehangen.
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Kühl- und Heizelement für GK

Nun wird das Element auf der gegenüberliegenden Seite

ebenfalls eingehängt.

Im Anschluss kann die Verrohrung untereinander und die

Anbindung an die Anschlussleitungen erfolgen.
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Kühl- und Heizelement für GK
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Nachdem das Element komplett montiert ist, hängt es etwa 10mm

unterhalb des CD-Profils
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Kühl- und Heizelement für GK

Durch die Montage der GK-Platte wird das Element angehoben.

Dadurch ist sichergestellt, dass es eben auf der GK-Platte aufliegt. Da

die GK-Platte verschraubt wird, sind die Haken als verlorene

Hilfskonstruktion anzusehen.
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GK-Platte 10mm

Kühl- und Heizelement für GK

Kühl- und Heizelement für GK
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